
Istniejąca komora nr 1 ( wymiary 2,5x3,0x3,2m)
Istniejąca sieć ciepłownicza wejście do komory od strony punkty 5 - głębokość ok 0,7m 
od terenu do osi, wyjście - głebokość ok 2,50m od terenu do osi ciepłociągu


